
FRONT BUDYNKU

KLIMATYZATOR KLIMATYZATOR

526,75 m2

1. Uziom otokowy FeZn 25x4mm istniejący. Sprawdzić stan wyprowadzeń uziemiających do ZK.
    Wrazie skorodowania wymienić na nowe. Sprawdzić oporność uziemienia dla poszczególnych złącz ZK
2. Złącza kontrolne otwarte należy instalować na wysokości ok. 1,5m od poziomu terenu.
3. Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn Ø8 mm  należy układać na uchwytach
    naprężających na ścianie zewnętrznej budynku.
4. Zwody poziome niskie z drutu FeZn Ø8 mm prowadzone po krawędziach dachu. /odtworzenie instalacji/
   Wykonać połączenia z blachchą dachu. Do instalacji odgromowej dołączyć, wywietrzniki, metalowe rynny itp.
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